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Termín 

WS
Dotaz Odpověď

1 WS1 15. prosinec 2025
Jsme poskytovatel SVR, budeme mít povinnost se registrovat do 

EDC?

Ano. 
1) Všichni poskytovatelé SVR se budou muset řídit semaforem a pro umožnění předávání dat ze semaforu poskytovateli SVR je potřebná registrace poskytovatele v EDC. 

2) Poskytovatelé SVR se zařízením <1,5 MW a poskytovatelé SVR s agregačními bloky obsahujícími zařízení z více než 1 předávacího místa budou povinni předávat do EDC data podružného měření v minutové 
granularitě pro zohledňování aktivace flexibility.

2 WS1 15. prosinec 2025
Jak to bude u LDS? Bude mít provozovatel LDS 

také povinnosti jako PDS?
Ano, samozřejmě. Zákon u nových činností EDC nikterak nerozlišuje regionální a lokální provozovatele distribuční soustavy. Povinnosti jsou tedy pro PRDS i PLDS shodné.

3 WS1 15. prosinec 2025

Bude umožněno poskytovat nebo bude EDC ukončovat 
poskytování flexibility či akumulaci, 

pokud u příslušného předávacího místa nebude přiřazen 
obchodník?

Ve vyhodnocovacích intervalech, kdy nebude k EAN přiřazen dodavatel a/nebo jeho subjekt zúčtování EDC nezahrne  do určení množství elektřiny odebrané z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy pro 
ukládání elektřiny a zpětně dodané do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy ze zařízení pro ukládání elektřiny množství elektřiny naměřené v těchto vyhodnocovacích intervalech. Ve dnech, pro které není k 

EAN PM přiřazen kterýkoliv ze subjektů AGR/PoFL, Subjekt zúčtování za agregaci (SZa), Dodavatel (DOD) a Subjekt zúčtování za dodávku/odběr elektřiny (SZd), EDC flexibilitu nezohledňuje a na zařízeních v těchto 
předávacích místech nebude možné poskytovat SVR.

4 WS1 15. prosinec 2025
Proč musí provozovatel posílat stejná data měření na více 

různých destinací (AFLEX, SAKU)? Proč nelze poslat data na 
jedno rozhraní EDC?

Zasílání dat měření na více míst je způsobeno neustálými změnami termínů v legislativě a nutností naplnění některých milníků Evropské komise, které bohužel vyústily v situaci, kdy budou do dokončení cílového 
řešení EDC (aktuálně plánováno k 1.12.2027) jednotlivé činnosti EDC zajišťovány moduly od různých dodavatelů, kdy s ohledem na termíny realizace nejsou vzájemně integrovány. To byl jeden ze zásadních 

předpokladů dodavatelů pro deklaraci splnění termínu nasazení dle platné legislativy.

5 WS1 15. prosinec 2025
Proč nelze poslat data na jedno rozhraní EDC s tím, že si je EDC 

pak interně rozposílá, kam je potřeba?

Důvodem je, že modul SAKU už měl nastavenou komunikaci na externí subjekty (OTE, PDS, OBCH) napřímo v rámci původní činnosti "Sdílení elektřiny" a rozvoj tohoto modulu o "Akumulaci elektřiny" s variantou 
změny komunikace s ohledem na termíny nepočítá. Případná úprava by znamenala zásah do stávajícího IS EDC a implementace by se nemusela stihnout včas. Oproti tomu ostatní moduly již využívají společné 

rozhraní, které se na straně EDC vyvíjí a bude sloužit jak pro účely modulu AFLEX, tak i modulu SEBI.

6 WS1 15. prosinec 2025
Když má dnes dodavatel API, je již integračně připraven jen na 

saku, nikoliv na AFLEX?
Ano. Má-li Dodavatel dnes integraci na sdílení, je na úrovni infrastruktury připraven pro SAKU (akumulaci). Ostatní prostředí využívají stejné integrační principy, ale konfigurace se bude muset udělat do každého 

prostředí zvlášť.

7 WS1 15. prosinec 2025
Skupiny sdíleni bude možné z pohledu dodavatele spravovat 

také přes API?
Ne. S tímto rozvojem se počítá až v cílovém řešení IS EDC. V rámci dočasného řešení není tento rozvoj předpokládán.

8 WS1 15. prosinec 2025
Jak se zaručí kompletnost dat, pokud je na daném OPM více 

služeb a data jsou zasílána na různé moduly? Budou data za D-
1 kompletní?

Co se týká TKD a přiřazení služeb z IS OTE, bude zde "shodnost" zajištěna. Kterýkoliv modul IS EDC si přebírá tato data z IS OTE a průběžně je, a to i podle jejich aktualizace v IS OTE na této straně, v IS EDC aktualizuje. 
Interní kontrola "shodnosti" zasílaných dat fakturačního měření do různých modulů IS EDC v samotném IS EDC prováděna nebude. Zodpovědnost za správnost a "shodnost" dat zasílaných do různých modulů IS EDC 

bude mít jejich poskytovatel, tedy PDS/PPS. Kompletnost přijímaných dat si kontroluje každý modul EDC samostatně.

9 WS1 15. prosinec 2025
Jaké jsou časové závory pro zaslání a vyprodukování 

výsledných dat z EDC za D-1?
V případě zohlednění ukládání elektřiny zasílá EDC výsledné hodnoty PDS/PPS do 14 hodin sedmého pracovního dne po skončení měsíce. V případě zohledňování aktivované flexibility EDC zasílá OTE a PDS/PPS 

denně do 11 hodin výsledky pro denní vyhodnocení. Dále EDC zasílá OTE a PDS/PPS měsíčně do 12 hodin 7 pracovního dne změny pro měsíční vyhodnocení oproti dennímu vyhodnocení.

10 WS1 15. prosinec 2025 Kdo sleduje a vyhodnocuje porušení semaforu?
IS EDC při zohledňování aktivované flexibility porušování semaforu nesleduje (nezohledňuje). ČEPS bude při vyhodnocování regulační zálohy zohledňovat informace semaforu týkající se neuvolněných EAN a EAN s 

nastavenou úplnou nedostupností (blíže viz konzultovaný návrh změny Kodexu PS, část II. dostupný na webu ČEPS).

11 WS1 15. prosinec 2025
Vztahuje se omezení semaforu na pouze aktivaci RE, nebo i na 

rezervovanou kapacitu (z pohledu subjektu nabízejícího 
flexibilitu)?

ČEPS bude při vyhodnocování regulační zálohy zohledňovat informace semaforu týkající se neuvolněných EAN a EAN s nastavenou úplnou nedostupností (blíže viz konzultovaný návrh změny Kodexu PS, část II. 
dostupný na webu ČEPS).

12 WS1 15. prosinec 2025 Je semafor povinný i pro obchodní flexibilitu?
Síťový semafor bude v období 1. 8. 2026 - 30. 11. 2027 závazný pouze pro technickou flexibilitu. ČEPS bude při vyhodnocování regulační zálohy zohledňovat informace semaforu týkající se neuvolněných EAN a EAN s 

nastavenou úplnou nedostupností (blíže viz konzultovaný návrh změny Kodexu PS, část II. dostupný na webu ČEPS). Spuštění funkcionality semaforu a jeho závaznost pro obchodní flexibilitu energetický zákon 
stanovuje od 1. 12. 2027.

13 WS1 15. prosinec 2025 Bude pro semafor GUI na webu EDC? GUI semaforu bude dostupné přihlášenému uživateli semaforu. Na webu EDC pro "kohokoliv", kdo se na web podívá, dostupný nebude.

14 WS1 15. prosinec 2025
Příklad semaforu v prezentaci je sice graficky podařený, ale 

přehled to moc nedává. Lepší by byly obdélníky zleva doprava.
Obdélníky "zprava" pro každou čtvrt hodinu postupně za sebou by se na jednu stránku za celý den nevešly, což bylo cílem při zpracování návrhu.

15 WS1 15. prosinec 2025 Kdy je šedá barva vystavena?
Šedou barvu nastavuje IS EDC v semaforu k danému EAN v případě, že obdrží od OTE informaci o novém příznaku „SVR-EDC“ k EAN (ten je u OTE registrován ze strany IS EDC modulem AFLEX po úspěšném ukončení 

registrace zařízení a jeho EAN pro zohledňování aktivované flexibility), který dosud nebyl v semaforu registrován. V případě registrace dalšího zařízení pro zohledňování aktivované flexibility k již registrovanému EAN 
v semaforu se již šedivá barva nenastavuje.

16 WS1 15. prosinec 2025
Co když síťový semafor daný den zablokuje tolik EAN míst SZa, 
že to bude mít vliv na možnost poskytnout prodanou rezervaci 

do SVR den předem?

V kratším časovém intervalu než 1 den dopředu lze v semaforu evidovat pouze nedostupnost typu "Porucha" a případně "Ohrožení provozu soustavy ", u kterého je ale předpoklad, že bude využíván pouze v 
oprávněných případech, protože jeho využití bude muset být schopen příslušný provozovatel soustavy odůvodnit. Primárně je nezbytné vnímat semafor nikoli jako nástroj, který poskytovateli SVR blokuje využívání 

flexibility, ale naopak jako prostředek, který poskytovatele SVR (agregátora / přímého poskytovatele flexibility) informuje, že na daném EAN nelze flexibilitu aktivovat, například z důvodu, že EAN daného předávacího 
místa bude v danou dobu „bez napětí“ (případy poruch a plánovaných vypínání).

Přes vše výše uvedené musí agregátor při sestavování agregačního bloku a při nabídkách SVR z daného bloku počítat s tím, že některé EAN mohou být v daném časovém intervalu pro aktivaci nevyužitelné.

17 WS1 15. prosinec 2025
Bude možné po odladění obsahu zprav testovat tak, že budou 

mít PDS přístup do testovacího EDC Semaforu a budou si samy 
kontrolovat výsledek zprac. před. dat?

Přístup do testovacího prostředí Síťového semaforu za účelem kontroly výsledku zpracování dat bude externím uživatelům umožněn v časových oknech, která budou definována po vyhodnocení zaslaných termínů 
připravenosti na integraci. Definovaná okna pro přístup a ověření budou směřována předběžně na 06-07/2026 s tím, že konkrétní okna budou upřesněna dle množství subjektů, které projeví o přístup do testovacího 

prostředí zájem.

18 WS1 15. prosinec 2025
Počítá se se sankcemi pro distributory PDS a LDS za 

neposkytnutí všech požadovaných hodnot (AFLEX, SAKU, SEBI)? 
Jak se bude řešit neposkytnutí?

Uvedené poskytování dat a hodnot ze strany PDS/LDS do EDC patří mezi povinnosti PDS/LDS uvedené v energetickém zákoně. Obecně platí, je-li porušení dané povinnosti příslušným držitelem licence (v tomto případě 
držitelem licence na distribuci) uvedeno v zákoně pod přestupky, tak lze vyvolat řízení u ERÚ pro porušení povinností z energetického zákona. Pokud ERÚ shledá, že k porušení skutečně došlo, tak může danému 

držiteli licence uložit sankci, jejíž maximální výši stanovuje energetický zákon. Nicméně z pohledu fungování EDC a plnění jeho povinností je u všech procesů vždy nastaveno jak se EDC chová, pokud data neobdrží 
(náhradní výpočet).

19 WS1 15. prosinec 2025
Kdo nastavuje baseline pro potřeby sledovaní obchodní 

odchylky pro OM na VN a NN? Obchodník, Agregátor flexibility?

Od 1. 8. 2026 do 30. 11. 2027 EDC zohledňuje pouze tzv. "technickou" flexibilitu, tj. flexibilitu pro dodávku regulační energie. Pokud se dotaz týká nastavení baseline pro zohlednění "technické" flexibility do výpočtu 
odchylek subjektů zúčtování, tak pro období provozu dočasného řešení (1. 8. 2026 - 30. 11. 2027) se typ baseline přiřazuje podle stanovených pravidel bez toho, aby si typ baseline vybíral z různých variant sám 
agregátor/PoFL. V případě přiřazeného typu baseline "predikce", hodnoty predikcí stanovuje a zasílá agregátor/PoFL, a to nejpozději 23 minut před začátkem dané obchodní čtvrt hodiny, pro kterou je predikce 

zasílána.

20 WS1 15. prosinec 2025

Bude se pro BL počítat i při řízené změně na zdroji agregátorem 
v případě rezervace? Doplnění – ohledně BL v případě rezervace. 

Pokud dojde ke změně agregátorem v době rezervace a ne 
aktivace, bude vypočtena BL, aby změna nešla za SZd?

BL a flexibilitu bude IS EDC vyhodnocovat po celou dobu aktivní registrace zařízení pro zohlednění flexibility u EDC (u OTE je na pokyn EDC přiřazen k EAN, ve kterém je zařízení připojeno, příznak "SVR-EDC"). Nicméně 
v čase, kdy nebylo aktivováno, stanovuje IS EDC hodnotu BL na hodnotu měření. Tedy v době držení rezervace, kdy není aktivováno, nebude popisovaná změna v dotazu zohledňována.

21 WS1 15. prosinec 2025
Co když SZd řídí online spotřebu v obch. flex. (ovlivní BL). 

Zároveň bude v místě BESS u jiného SZa. Jak se vyhodnotí BL? 
Bude moci SZd reklamovat vyhodnocení BL?

V době od 1. 8. 2026 do 30. 11. 2027 bude zohledňována/vyhodnocována pouze technická flexibilita. BL na jednotlivých EAN PM bude stanovena úpravou měření PDS o hodnoty flexibility na zařízeních poskytujících 
SVR, hodnoty flexibility nejsou ovlivněny spotřebou řízenou SZd. Co se týká otázky "reklamace" BL, tak se aktuálně řeší, jak na úrovni vyhlášky ošetřit případy, kdy by docházelo ze strany agregátora k poskytování 

"nepravdivých" údajů.

22 WS1 15. prosinec 2025
Agregace flexibility se vždy vyhodnocuje jen za konkrétní 

zařízení?
Výsledek zohlednění (vyhodnocení) aktivace flexibility se vždy provádí a dále předává (např. OTE a PDS/PPS) na každý jednotlivý EAN. Tento EAN je v IS EDC pro zohledňování aktivace flexibility registrován a je aktivní 

(u OTE je na pokyn EDC přiřazen k EAN, ve kterém je zařízení připojeno, příznak "SVR-EDC"). Nicméně podle typu přiřazené baseline se prvotní vyhodnocení ve většině případů provádí za konkrétní zařízení.

23 WS1 15. prosinec 2025
PDS má povinnost předat data na OTE do 5. PD. POFL hlásí 

aktivace pro překročení do 1. PD. V praxi se data od PDS mění. 
Budou lhůty upraveny?

Předpokládáme, že tazatel popisuje stávající existující stav. Pokud tomu tak je, tak EDC nemá aktuálně informace, že by se zvažovala změna uvedených termínů a navíc uvedené termíny nemají žádnou konkrétní 
souvislost s aktivitami EDC, jak se připravují.

24 WS1 15. prosinec 2025
Bude EDC vyhodnocovat i profil elektřiny na předávacím místě 
mezi regionální DS a LDS v případě, kdy v LDS bude připojený 

poskytovatel technické flexibility?
Nebude.

25 WS1 15. prosinec 2025
Pro SVR používáme baterii s TG, týká se nás i datová 

komunikace akumulace?
Pokud bude mít provozovatel zařízení pro ukládání elektřiny (v tomto případě baterie) zájem o zohlednění ukládání elektřiny (stanovení objemu elektřiny odebrané ze soustavy, akumulované a vrácené zpět do 

soustavy, ke kterému se nehradí některé regulované platby), tak se musí registrovat do EDC k tomuto zohledňování a datová komunikace se jej týkat bude.

26 WS1 15. prosinec 2025
V rámci akumulace – odkud se bere “výroba v PM”, je použita ve 

vzorci? To je dodáno agregátorem či POFLem nebo je nutné 
speciální měření?

Předpokládáme, že dotaz se vztahuje k zohledňování ukládání elektřiny. Pokud ano, tak "výroba v PM", která vstupuje do výpočtu, bude zadávána v rámci měsíčního výkazu provozovatele zařízení pro ukládání 
elektřiny do IS EDC prostřednictvím jeho GUI rozhraní.

27 WS1 15. prosinec 2025
Akumulace tedy není možno poskytovat, pokud je na OM i 

samospotřeba z vlastní výroby?

Předpokládáme, že dotaz se vztahuje k zohledňování ukládání elektřiny. Pokud ano, tak platí, že registrovat se pro zohledňování ukládání elektřiny může v zásadě jakýkoliv provozovatel takového zařízení, tedy i 
samospotřebitel elektřiny vyrobené v jeho místě spotřeby. Nicméně je otázka, zda se to takovému provozovateli zařízení pro ukládání elektřiny vyplatí, t.j. zda mu z výpočtu nebude trvale vycházat nula, což bude 

závislé na poměrech jeho výroby, samospotřeby, akumulace elektřiny a dodávky do soustavy.

28 WS1 15. prosinec 2025
Sdílení a flexibilita – půjde obojí na stejném EANu narozdíl ode 

dneška?
V období provozu dočasného řešení od 1. 8. 2026 to možné nebude.

29 WS1 15. prosinec 2025
Omlouvám se, připojil jsem se trochu později, můžete ještě 
jednou shrnout všechny úpravy ve sdílení od 1/8/2026? Moc 

děkuji.

Co se týká sdílení elektřiny, tak zde jsou připravovány 3 změny. Nebude již potřeba, aby u energetických společenství byla splněna podmínka, že skupina sdílení může být pouze na souvislém území správních obvodů 
nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy.  Bude zvýšen počet EAN pro skupinu sdílení, ve které bude prováděn výpočet iteračním způsobem, a to z 50 na 100. Počet iterací bude vždy 

5, s výjimkou skupiny sdílení, kde bude pouze 1 EANd a 1 EANo.

30 WS1 15. prosinec 2025
Jaké jsou nejzazší termíny pro splnění integračních a business 
testů? Ukázali jste jen termíny připravenosti EDC, ne kompletní 

harmonogram.
Termíny budou známy po tom, co získáme zpětnou vazbu od účastníků trhu, kdy budou připraveni na testy. EDC svou připravenost deklarovalo na společném WS.

31 WS1 15. prosinec 2025
Znamená to, že dnes uděláme nějakou integraci pro dočasné 

řešení a pro finální řešení budeme dělat ještě další?
Ano.

32 WS1 15. prosinec 2025 Dočasné a finální řešení jsou jiné systémy i integračně? Ano.

33 WS1 15. prosinec 2025 Cílové řešení v roce 2027 bude v rámci jednoho systému?
Koncept cílového řešení bude s vybraným dodavatelem podle ZZVZ řešen až po uzavření smlouvy na dodávku cílového řešení, a proto aktuálně nedokážeme na otázku jednoznačně odpovědět. Nicméně cílové řešení 

předpokládá zasílání dat a přístup ze strany externích uživatelů EDC pouze na jedno místo.

34 WS1 15. prosinec 2025
Bus. integ. testy budou o prověření procesů, které by měly být 

ukotveny v PTE, které musí projít leg. procesem VKP. Zajistí ERÚ, 
aby PTE reflektovalo procesy v EDC?

Předpokládáme, že pravidla trhu s elektřinou budou reflektovat procesy EDC.

35 WS1 15. prosinec 2025
Budou odpovědi na tyto dotazy k dispozici veřejně v jednom 

společné dokumentu?
Ano.

36 WS1 15. prosinec 2025
Máme problém se v tom obrovském přívalu informací 

zorientovat. Doporučujeme vypracovat jednoduché popisy pro 
různé role. Např. Poskytoval SVR, Distributor..

S cílem podat více adresné informace o nových procesech a změnách od 1. 8. 2026 budou v průběhu února organizovány další WS, které již budou rozděleny podle skupin externích uživatelů EDC.

37 WS1 15. prosinec 2025 Jaký je rozdíl mezi SZa a SZd viz schéma datových toků?
SZd je subjekt zúčtování zodpovědný za odchylku dodávky/odběru elektřiny, jak jej známe dnes a nadále bude za tuto odchylku zodpovědný. SZa je subjekt zúčtování, který bude zodpovědný za odchylku aktivované 

technické flexibility v době její aktivace.

38 WS1 15. prosinec 2025
Subjekt zúčtování bude mít náhled na profilová data i za 

jednotlivé zdroje poskytující flexibilitu?
Náhled pro dodavatele a jeho subjekt zúčtování bude na BL a flexibilitu na EAN, nikoliv na větší detail k jednotlivým zařízením poskytujícím flexibilitu.

39 WS1 15. prosinec 2025
Dříve bylo komunikováno, že Obchodník/SZ nebude muset 

komunikovat s EDC, ale veškeré nezbytné údaje uvidí na OTE. 
Bude to nadále platit?

Pokud nebude sám aktivně poskytovat/zajišťovat některou z nových služeb (sdílení elektřiny, vyhodnocení akumulace, aktivace flexibility pro SVR), tak vše nezbytné pro jeho fakturaci vůči jeho zákazníkovi bude mít 
nadále k dispozici u OTE.

40 WS1 15. prosinec 2025
Bude někde k dispozici číselník (seznam akceptovaných 

hodnot) market participantu (mRID sendera resp. receivera)?
Jedná se o standardní EAN13 kódy Subjektů, kdy v případě EDC je stejný pro všechna prostředí "8591824100059". Kódy jsou dostupné ze stránek OTE zde: https://www.ote-cr.cz/cs/registrace-a-smlouvy/seznam-

ucastniku-trhu

41 WS1 15. prosinec 2025
Bude možnost měnit kmenové nastavení SSE - např. nemám 

iterace, budu je chtít nastavit. Bude změna možná? Nebo mě 
čeká založení nové SSE?

Pokud se bude jednat o změnu SSE dosud bez iterací na SSE s iteracemi, pak je nutná registrace nové SSE (tato změna u existující SSE provést nelze). Pokud jde o stávající SSE s iteracemi, pak navýšení počtu EAN z 50 
až na 100 bude umožněno bez nutnosti zakládat novou SSE.

Ostatní 
(nastavení, náhledy, OTE)

Integrační testy, harmonogram, 
dočasná/konečná řešení

Dokumentace a přehlednost 
(sjednocený dokument, role)

Registrace a povinnosti 
(SVR, LDS, PDS)

Datové toky a rozhraní 

Semafor 

Baseline (BL), 
odchylky a vyhodnocování

Akumulace a flexibilita 
(profil, aktivace, lhůty)

Sdílení a EAN 
(úpravy od 1. 8. 2026)


